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Rozdzielnia elektryczna
zasilajgco-sterownicza wezia.

(prefabrykacja dostawcy wezta cieplnego)

Oznaczenia urzqdzen i armatury wg zestawienia urzqdzen.

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

budynek wielorodzinny, ul. Sienkiewicza 2/13 w Miawie

Tytut rysunku:

Schemat technologiczny wezia cieplnego

Stanowisko Imig i nazwisko Nr upraw. Podpis
Projektant mgr inz. Stawomir Swiattowski| MAZ/0336/PWOS/14
Asystent
Data opracowania: Skala: Nrrys.
06.2025 2




